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KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOSCI WODY
NA BASENIE Z DN. 17.10.2018

Na podstawie § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada
2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda
na ptywalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016) informujemy, ie :

1. Parametry fizykochemiczne wody basenowej w zakresie
temperatury, odczynu, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego sg
monitorowane przez 24 h na dobe przez systemy automatyki. Chlor
wolny i zwigzany badany jest codziennie przez pomiar fotometryczny.

Pozostate parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Oznaczane s3 z wymagang czgstotliwoscig przez akredytowane
laboratorium badawcze (Centrum Badari i Dozoru GOrnictwa
Podziemnego Sp. z 0.0. w Ledzinach). Pobér prébek odbywa sie dwa
razy w miesigcu.

2. Wedtug dotychczasowych wynikéw badan laboratoryjnych
zdn. 12.10.2018 oraz biezgcej analizy pomiaréw automatycznych
i manualnych, woda w niecce basenu spetnia wymagania
fizykochemiczne i mikrobiologiczne okreslone w w/w
rozporzadzeniu.
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